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Pomáz, Gazdasági övezet ("Szente-tanya" - Óbuda TSZ)  
vízellátásának fejlesztése 

 
A Derby 2000 Kft., mint a területet ellátó "közös" vízellátó rendszer üzemben tartója és a "közös" vízóra 
számlafizetője, tekintettel a "közös" vízellátó rendszer műszaki állapotára és az ebből fakadó értékesítési 
különbözet (a közös főmérő és az egyes fogyasztók almérőin keresztül fogyasztott vízmennyiség különbsége) 
mértékére, kezdeményezte a "közös" vízellátó rendszer felülvizsgálatát, a hálózati veszteség csökkentését, 
továbbá a vízellátó rendszer átadását a területileg illetékes DMRV Zrt. részére.  
 
A DMRV Zrt. magán-hálózat üzemeltetését nem végezheti, csak közterületi vízellátó rendszert vehet át 
üzemeltetésre, amennyiben annak műszaki állapota és várható élettartama kielégíti a hatályos műszaki 
követelményeket, illetve a vízellátó rendszer kialakítása, a meglévő vezetékek anyaga és átmérői illeszkednek a 
meglévő, DMRV által üzemeltetett hálózatba.  
 
Mindenki számára egyértelmű és megérthető, hogy egyetlen józan üzemeltető sem vesz át olyan vízellátó 
rendszert,  

- amelyről nincsen egy, a valóságot rögzítő dokumentáció és helyszínrajz, ami bemutatná a 
vízbekötéseket, tűzcsapokat, vezetéknyomvonalakat,  

- amelynek a műszaki állapota nem ismert, de korából és az alkalmazott csőanyagokból (horganyzott 
acél, azbesztcement) fakadóan feltételezhető a jövőbeni csőtörések gyakoriságának extrém 
növekedése és a vízminőség romlása. 

 
A DMRV Zrt. ismerve a "közös" vízellátó rendszer átvételének kockázatait, csak abban az esetben veszi a 
rendszert üzemeltetésre, amennyiben az érintett fogyasztók új gerincvezetéket lefektetve, vízórával mért egyedi 
bekötéseket alakítanak ki az érintett ingatlanokon és a kivitelezés transzparens módon a DMRV Zrt. által nyomon 
követve/felügyelve történik. Ebben az esetben a „hálózati veszteség” nem kerül (arányosan) szétosztásra a 
közös rendszerről ellátott fogyasztók között, hanem mindenki csak a saját vízóráján elfogyasztott 
vízmennyiségért fizet. 
 
A vízellátó rendszer alapvető funkciói a következők: 

(I) az ivóvíz fogyasztókhoz való eljuttatása a kívánt mennyiségben és nyomásfokozaton 
(II) az ellátott ingatlanok tűzvédelmének biztosítása a gerincvezetékekre csatlakoztatott tűzcsapok által. 

 
Az Óbuda TSZ-től beszerzett dokumentáció alapján kijelenthető, hogy a meglévő, „közös” vízellátó rendszer 
1980-ban épült (41 éves), horganyzott acél csőből (várható élettartama 30 év) és azbesztcement csőből (várható 
élettartama 40 év), jellemzően 2”-os (DN50) és 3”-os (DN80) átmérőjű vezetékekből. A vízellátásra vonatkozó 
hatályos rendeletek szerint a közterületi horganyzott acél, ill. azbesztcement anyagú vezetékek korszerű 
műanyag vezetékekre cserélendők. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint (vezetékben való 
áramlási sebesség és nyomásviszonyok) ipari létesítmények esetében tűzcsap minimum DN100 vagy nagyobb 
átmérőjű vezetékekre csatlakoztatható.  
 

(Vízellátó vezetékek vízszállító képessége az átmérő négyzetével arányosan változik: a DN100 vezeték 
vízszállító képessége „Y” l/perc, akkor a DN150 vezetéké nem 1,5 * „Y” l/perc, hanem 1,52 * „Y” l/perc, vagyis 
2,25 * „Y” l/perc. Ugyanakkor, ha adott mennyiségű vizet próbálunk kivenni egy kisebb és egy nagyobb 
átmérőjű vezetékből, akkor a kisebb átmérőjű vezetékben ez csak nagyobb áramlási sebesség, nagyobb 
csősúrlódás és nagyobb üzemi nyomás mellett tehető meg, vagyis hiába várjuk egy tűz eloltásához a vizet a 
kisebb átmérőjű vezetékből, az nem fog a kívánt hozammal megérkezni és emiatt leéghet az épület.) 

 
A tervezési területen több alternatív műszaki műszaki ütemezés, ill. kivitelezési sorrend lehetséges, és az így, 
tűzvédelmi szempontból szabályszerűen ellátott ingatlanok és létesítmények köre is folyamatosan bővíthető. 
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A teljeskörű kiépítés mintegy nettó 62,5M Ft-os beruházási és nettó 4,5M Ft-os tervezési-engedélyeztetési 
költséggel jár. 
 
Az egyes kiépítettségi lépcsőfokok (I., I+II, I+II+III) esetében a fenti táblázat tartalmazza a 
bekötésenként/vízóránként fizetendő érdekeltségi hozzájárulást. 
 
A III. kiviteli ütem megvalósításának feltétele az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megosztása 3 
részre: az ingatlan „tengelyében” haladó közhasználatú útra, mely leadandó az Önkormányzat részére és 
az attól jobbra-balra található ingatlanrészekre. Amennyiben ez nem valósul meg az ingatlantulajdonosok 
döntése alapján, úgy az egész 054/778 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 1 db vízbekötést 
kaphat. 
 
Szentendre, 2021.október 11. 
 
Horváth Csaba 
felelős tervező 
okl. építőmérnök,  
okl. vízgazdálkodási és okl. környezetvédelmi szakmérnök 
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vízellátásának fejlesztése

Bekötésszám

Tűzcsap

Akna (tolózár+vízóra)

Összesen

4 db vízóra

Szolgalommal 054/782-n 

keresztül









A változat 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2021 (...) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz Iparterület "Szente-tanya" – volt Óbuda Tsz terület vízellátására 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. és 13. pontjában rögzített feladatkörében eljárva 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a Pomáz iparterület egy részét kiszolgáló, az Óbuda Tsz. által 

a "Szente-tanya" ellátására épített elavult és kis kapacitású vízhálózatát kiváltani hivatott új, az 

ipari igényeknek és műszaki előírásoknak megfelelő ivóvízhálózat kiépítését és annak a DMRV 

Zrt. részére történő átadását. A képviselő-testület támogatása elsődlegesen a fejlesztéssel 

kapcsolatos szervezési, tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatoknak az átvállalására 

irányulhat azzal, hogy a beruházás anyagi terheit elsődlegesen az azt majdan használó 

ingatlanok tulajdonosainak kell viselniük. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az új hálózat 

kiépítését tervező, egyben a jelenlegi hálózatot tulajdonló Derby 2000 Kft.-vel, a jelenlegi 

vízhálózatnak a tervezett beruházás megvalósulásáig történő üzemeltetéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatást megajánlva 

folytasson tárgyalásokat az új hálózat kiépítését célzó együttműködés kialakítása céljából a 

Derby 2000 Kft-vel, valamint a hálózatfejlesztésben érdekelt ingatlanok tulajdonosaival és 

vállalkozásokkal, és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

 

 

 

Látta: 

 

……………….. 

Dr. Balogh Pál 

jegyző 

  



B változat 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2021 (...) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz Iparterület "Szente-tanya" – volt Óbuda Tsz terület vízellátására 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. és 13. pontjában rögzített feladatkörében eljárva 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz iparterület egy részét kiszolgáló, az Óbuda Tsz. által 

a "Szente-tanya" ellátására épített elavult és kis kapacitású vízhálózatát kiváltani hivatott új, az 

ipari igényeknek és műszaki előírásoknak megfelelő ivóvízhálózat kiépítésében részt vállalni 

nem kíván. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az új hálózat 

kiépítését tervező, egyben a jelenlegi hálózatot tulajdonló Derby 2000 Kft.-t, valamint a 

hálózatfejlesztésben érdekelt ingatlanok tulajdonosait. 

 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

 

 

 

Látta: 

 

……………….. 

Dr. Balogh Pál 

jegyző 

 


